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»,Rozbudowa i doposazenie na potrzeby Kiliniki Kardiochirurgii Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Kielce, dnia, 10.07.2020r.

EZ/ZP/84/2020/RI

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ADAPTACJE POMIESZCZEN DLA POTRZEB PRACOWNI
DIAGNOSTYKI W KLASIE BEZPIECZENSTWA MIKROBIOLOGICZNEGO BSL-2
W WOJEWODZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH.

Znak sprawy: EZ/ZP/84/2020/RI

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien
Publicznych, (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy Wojewodzki Szpital Zespolony
w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Prosz¢ o doprecyzowanie w ktérych pomieszczeniach i na jakiej instalacji (nawiew, wywiew) maja
zosta¢ zamontowane regulatory zmiennego przeptywu (VAV), stalego przeptywu (CAV), zmiennego
ci$nienia, poniewaz zachodzi niescisto$¢ pomigedzy dokumentacja rysunkowa a opisem. W opisie jest
zapis:

"W systemie klimatyzacyjnym obslugujacym: pom. laboratoryjne, przewiduje si¢ zabudowe na
kanatach nawiewnych regulatorow stalego wydatku (zmiennego cisnienia) w celu korygowanie
oporéw filtrow absolutnych HI13. Natomiast do utrzymywania stalego podci$nienia w w/w
pomieszczeniach przewiduje si¢ zabudowe¢ na kanatach wywiewnych regulator6w zmiennego
przeptywu (...)", inny: "W systemie klimatyzacyjnym obstugujacym: pomieszczenia laboratoryjne,
przewiduje si¢ zabudowe na kanatach wywiewnych regulator6w zmiennego wydatku typu VAV w
celu korygowania oporéw filtréow absolutnych H13. Do utrzymywania stalego podcisnienia w w/w
pomieszczeniach przewiduje si¢ zabudowe na kanatach nawiewnych regulatorow zmiennego
przeptywu sterowanych od réznicy ci$nien pomigdzy obslugiwanym pomieszczeniem a
pomieszczeniami przyleglymi. Regulatory stalego cisnienia nalezy dostarczy¢ z kompletng
automatyka. Nalezy rowniez zabudowac¢ rurki impulsowe. Przewiduje sie regulatory stalego wydatku z
sitownikami, ktére umozliwia przelaczanie systemu na polowe¢ wydajnosci w momencie nie
korzystania z pomieszczef." natomiast na dokumentacji rysunkowej mamy kazdy element regulujacy
przeplyw opisany jako VAV nawet w pomieszczeniach sanitariatow. Prosimy o zalgczenie przekrojow
pomieszczen.

Odpowiedz:

Zgodnie z zalgczonym projektem — nie ma VAV w sanitariatach.

Pytanie nr 2

Prosz¢ o informacj¢ czy w godzinach nocnych instalacja wentylacji ma dziala¢ na potowe
projektowanej wydajnosci zgodnie z zapisem opisu technicznego:

"Przewiduje si¢ regulatory stalego wydatku z sitownikami, ktére umozliwig przetgczanie systemu na
polowe wydajnosci w momencie nie korzystania z pomieszczen."

Dzial Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
rafal.iwan@wszzkielce.pl
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czy tez ma by¢ zapewnione 0,5 w/h zgodnie z innym zapisem w opisie: "W okresie nocnym
intensywnos¢ pracy wentylacji mozna zmniejszyé za pomocg regulatoréw obrotéw silnikéw
wentylatorow do wartosci zapewniajacej min. 0,5w/h."

Odpowiedz:

System ma zapewnia¢ mozliwos¢ dowolnej regulacji zgodnie z oczekiwaniem inwestora do
polowy wydajnoS$ci a nawet do 0.5 w/h z zachowaniem roéznicy ci$nien.

Pytanie nr 3

Proszg¢ o wskazanie pionéw kanalizacyjnych do ktorych nalezy si¢ wpiaé z instalacjg odprowadzenia
skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych.

Odpowiedz:

Inwestor nie posiada inwentaryzacji pionéw — mozna jedynie domniemaé ich lokalizacje —
sprawdzi¢ mozna podczas wizji lokalnej — potencjalna lokalizacja pionow pokazana na rysunku
SAN-002 - w zalgczeniu do odpowiedzi.

Pytanie nr 4

Prosz¢ o wskazanie miejsca posadowienia centrali wentylacyjnej, przedmiar sugeruje iz miatby to by¢
dach, natomiast na rys. PB-SAN-001, oraz PW-SAN-004 jest ona usytuowana na gruncie w miejscu
gdzie znajduje si¢ chodnik.

Odpowiedz:

Centrala ma by¢ posadowiona na zewnatrz budynku — w przedmiarze przewidziano zaréwno
ruszt jak i ogrodzenie — lokalizacja na rysunku pokazana jako schemat.

Pytanie nr 5

Czy urzadzenia zewngtrzne klimatyzacji mozna zlokalizowa¢ na dachu lub na innej $cianie budynku?
Odpowiedz:

Zgodnie z projektem — na Scianie budynku

Pytanie nr 6

Czy brak instalacji wentylacji w POM. UPS 1.16 nie b¢dzie stanowil zagrozenia wybuchowego
Odpowiedz:

Istnieje wentylacja grawitacyjna

Pytanie nr 7

Czy wymianie bgdzie podlegala stolarka okienna oraz parapety w pomieszczeniach objetych zakresem
prac, na chwilg obecng okna wchodza w $wiatto zabudowy kanatéw wentylacyjnych.

Odpowiedz:

Nie przewiduje si¢ wymiany stolarki. Zalaczony przedmiar jest cze¢Scia dokumentacji. Kanaly
wentylacyjne nalezy poprowadzi¢ tak aby nie zaslania¢ okien pozostawiajac przy nich lokalng
pustke — obudowana GK

Pytanie nr 8

Proszg zalaczenie inwentaryzacji pomieszczen.
Odpowiedz:

Inwestor zalacza inwentaryzacje

Dzial Zaméwien Publicznych
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Pytanie nr 9

Prosz¢ o zalaczenie projektu ogélnobudowlanego z uwzglednionymi wyburzeniami.
Odpowiedz:

Wszelkiego rodzaju prace pokazane s3 na rysunku TECH-01 - dokumentacji projektowej

Fundusze )
i Europejskie Rzeczpospolita

Pytanie nr 10

Prosze o zalaczenie STWiORB.

Odpowiedz:

Specyfikacje znajdujg si¢ na stronie ZALACZNIKI NR 6 DO SIWZ - STWiOR.zip

Pytanie nr 11

Prosz¢ o zalgczenie uzgodnien z sanepidem oraz rzeczoznawcg pozarowym, czy sanepid zaakceptowal
obecng wysokos$¢ pomieszczen.

Odpowiedz:

Odst¢pstwo z sanepidu i uzgodnienia do wgladu u inwestora — projekt nie byl uzgadniany z
IZeCZ0ZNnawcy p.poz

Pytanie nr 12

Prosz¢ o informacj¢ czy klimatyzatory typu Split w pomieszczeniu UPS majg pracowaé jednoczes$nie
czy tez w systemie pracy naprzemiennej (uktad redundantny)?

Odpowiedz:

Uklad redundantny

Pytanie nr 13

Prosz¢ o odpowiedZ czy pom.016 oraz pozostata cze$¢ korytarza przy pracowni wchodzg w zakres
przebudowy, przez te pomieszczenia przechodza instalacje, natomiast w wyniku prowadzonych robét
wyburzeniowych zniszczeniu moze ulec roéwniez cze$¢ posadzki z ptytek na korytarzu.

Odpowiedz:

Nalezy przewidzie¢ ich naprawe.

Pytanie nr 14
Prosz¢ o udostepnienie zwymiarowanego rzutu zakresu prac.

Odpowiedz:
Inwestor udostepni plik DWG TECH-01 — w zalaczeniu do odpowiedzi

Pytanie nr 15

Prosz¢ o wskazanie miejscowych obnizen sufitu, obudéw instalacji wentylacji.
Odpowiedz:

Miejscowe obnizenia w zaleznosci od potrzeb okresli wykonawca.

Pytanie nr 16
Czy sufity podwieszane majg by¢ zmywalne ?

Dzial Zaméwien Publicznych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
rafal.iwan@wszzkielce.pl
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Odpowiedz:

Zgodnie z projektem i pozycja w przedmiarze oraz STWOR - Sufity podwieszone o konstrukcji
metalowej z wypelnieniem plytami z wi6kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych
o dlug. 60 cm - sufit higieniczny o montazu zapewniajagcym gladkosé, szczelmo$é i
wodoodpornosé

Pytanie nr 17

Na jakiej wysokosci bedzie zamocowany sufit podwieszany?
Odpowiedz:

Zgodnie z projektem.

Pytanie nr 18

Proszg o pokazanie przekroju warstw posadzki.
Odpowiedz:

Inwestor nie posiada przekroju przez warstwy posadzki

Pytanie nr 19
Czy zaprojektowane klimatyzatory w POM. UPS sg przeznaczone do pracy catorocznej?

Odpowiedz:
Zgodnie z opisem technicznym punkt : ,,1.5. Instalacja klimatyzacji Zaprojektowano klimatyzacje
w pomieszczeniach:- 0/06 — UPS — dwie jednostki wewnetrzne o mocy 2,5 kW kazda,......

W pomieszczeniu UPS- 6w przewidziano klimatyzacje catoroczng.”

Dodatkowo Zamawiajacy w uzupetnieniu do odpowiedzi na pytanie nr 11 udzielonej pismem
z dnia 06.07.2020r. pn. ,,ODPOWIEDZI NA PYTANIA II” zamieszcza przedmiar rob6t w zakresie ,
telewizji przemystowe;j.

Odpowiedzi na pytania oraz wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym pi§mie sa
wiazace i nalezy je uwzglednié¢ w tre$ci skladanych ofert.

Jednoczesnie Zamawiajacy, Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin
sktadania i otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu.

Nowy termin sktadania i otwarcia ofert wyznacza sie na:

Termin skladania ofert: 17.07.2020r. g. 11:00
Termin otwarcia ofert: 17.07.2020r. g. 11:30 /

 DYREKTQR
Waiewtizhisga S2pilgta Zespolonego
pyrextor' Kiekach
Wojewédzkimmlﬁ@glm%?e(mki

nycr w Kielcacl}/‘;z
Bartosz Stemplewski

Dzial Zaméwien Public;x_nych
tel: 41/30-33-517 fax: 41/366-00-14
rafal.iwan@wszzkielce.pl
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