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h = 297cm

Pok. lekarzy2B/14

14,2 m2 tarket

Łazienka2B/15

5,1 m2 p. cer.

Pok. lekarzy2B/16

11,6 m2 tarket

Gab. RTG 12B/18

36,5 m2 p. cer.

Sterownia2B/19

4,8 m2 p. cer.

Gab. USG2B/20

45,5 m2 p. cer.

Sterownia2B/21

3,5 m2 p. cer.

h = 291cm

zejście kanalizacji z poziomu +3

włączyć do istniejącego pionu kanalizacji

Ø752%

RZUT PIĘTRA +2. WOD-KAN.

włączyć do istniejącej instalacji wodociągowej

wz Ø32

LEGENDA :

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Jadwiga Majchrzyk

SWK/0089/
POOS/14

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

02.2021

1 : 100

IS-4

mgr inż.

REMONT POMIESZCZEŃ DLA ZADANIA PN:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA BLOKU
OPERACYJNYM DLA POTRZEB MYJNI ENDOSKOPÓW

RZUT PIĘTRA +2

INSTALACJA WODY I KANALIZACJI

przejście przez strop do poziomu +3


