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Projekt pn. Dostepno$¢ Plus dla zdrowia, realizowany w ramach Dziatania 5.2 Dziatania projakosciowe i
rozwigzania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia utatwiajgce dostep do niedrogich, trwatych oraz wysokiej
jakosci ustug zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwdj

Przedsiewziecie pn. ,Dostosowanie Wojewédzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
do standardéw Dostepnosé Plus dla zdrowia”
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Znak sprawy: EZ/214/2022/ESL

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) pn. ,Zakup i wymiana 1 szt. dZwigu osobowego (windy) w budynku
Swigtokrzyskiego Centrum Pediatrii (Pawilon G)” '

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiajacy Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach, w celu wypeknienia dyspozycji
art. 284 ust. 2 oraz dziatajac w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), przekazuje tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydtuzenie terminu wykonania zadania z 90 dni na 120 dni? 90 dni
od podpisania umowy jest nieracjonalne, poniewaz po podpisaniu umowy trzeba zrobi¢ inwentaryzacje,
skompletowaé czesci, to jest 84 dni plus montaz do 21 dni i odbior UDT .

Odpowiedz: !

Zamawiajacy wyraza zgodg na wydtuzenie terminu wykonania zadania z 90 dni na 120 dni.

Wobec powyzszego Zamawiajacy modyfikuje pkt 6 SWZ pn. Termin miejsce wykonania
zamoéwienia, jak ponizej: :

Bylo:

Dostawa i wymiana dzwigu osobowego wraz z wykonaniem niezbgdnych prac budowlano-
montazowych w celu wykonania przedmiotowego zadania winna by¢ zrealizowana w terminie do 90
dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Jest:

Dostawa i wymiana dzwigu osobowego wraz z wykonaniem niezbgdnych prac budowlano-
montazowych w celu wykonania przedmiotowego zadania winna by¢ zrealizowana w terminie do 120
dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2

Prosze o potwierdzenie, ktére wyposazenie oraz wystréj dZzwigu nalezy przyja¢ do wyceny. W nizej
podanych zatacznikach do SWZ mamy rozbieznoéci co do wystroju kabiny i wyposazenia dzwigu (dot.
zatacznikéw: opis parametréw techniczno-funkcjonalnych — zatacznik nr 1b do SWZ oraz opis
przedmiotu zaméwienia). Ponizej zestawienie:
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Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne OPIS PRZEDMIOTU
— Zatacznik 1b do SWZ ZAMOWIENIA
Wykonanie/wyposazenie | Odporno$¢ ogniowa wedtug EN 81- | Montaz drzwi w klasie
58 — Drzwi E120 na wszystkich odpornosci ogniowej EI 120 na

kondygnacjach — brak izolacyjnosci | wszystkich kondygnacjach,
ogniowej drzwi szybowych, liczba liczba drzwi 3 szt.

drzwi 3 szt.

Sciany kabiny Wykonanie ze stali nierdzewnej Wykonane ze stali nierdzewnej
szczotkowanej (faktura LEN)

Kamera do monitoringu | Brak w wymaganiach W kabinie dZwigu osobowego

Odpowiedz: ,

- Wykonanie/wyposazenie - Montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 60 na wszystkich
kondygnacjach, liczba drzwi 3 szt.

- Sciany kabiny - Wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowej

- Kamera do monitoringu — w kabinie dzwigu osobowego

Pytanie 3

Prosimy o podanie szacunkowej odleglosci trasy kablowej pomiedzy szybem / maszynownia,
a rozdzielnig elektryczna. ;

Odpowiedz: :

Zamawiajacy informuje, iz odleglo$¢ trasy kablowej pomiedzy szybem / maszynownia, a rozdzielnia
elektryczna, to ok. 10mb

Pytanie 4

Dzwig jezdzi w budynku uzytecznosci publicznej. Czy nalezy przystosowac urzadzenie pod tym katem
instalujac:

- system dezynfekcji wnetrz kabiny dziatajacy w trybie uspienia windy (za pomocg lampy UV-C)

- pudio kabiny w wykonaniu antywandalowym zgodnie z PN EN 81-71?

Powyzsze nie ma wigkszego wplywu na wyceng¢ inwestycji, ma natomiast na wieloletnia eksploatacje
urzadzenia (réwniez po okresie gwarancji).

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza system dezynfekcji wnetrz kabiny dziatajacy w trybie uspienia windy (za
pomocg lampy UV-C).

Pytanie 5

Zwazywszy na trudng sytuacj¢ polityczno-gospodarcza i problemy z tancuchami dostaw, czy
Zamawiajacy chce zagwarantowacé terminowo$¢ inwestycji przez wprowadzenie wymogu zastosowania
newralgicznych podzespotéw wyprodukowanych na ternie Unii Europejskiej? Wyzsza jako$é i dostep
do czesci zamiennych, rowniez w tym przypadku gra istotng role. Sugerujemy wprowadzenie wymogu,
aby np. sterownik dzwigu byt wyprodukowany w Unii Europejskie;j.

Odpowiedz:

Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 6

Prosimy o sprecyzowanie wymagan w zakresie konserwacji dzwigéw (czasy reakcji, godziny i dni
wykonywania napraw itp.).

Odpowiedz:

Awarie w przypadku zablokowania kabiny z ludZzmi usuwane beda w terminie max. 60 minut od
powiadomienia, pozostale awarie oraz naprawy przekraczajace zakres konserwacji usuwane beda w
terminie max. 60 godzin od powiadomienia. Zamawiajacy moze w uzasadnionych przypadkach wyrazic
zgode na wydhuzenie terminu naprawy. Przyczyny wydtuzenia terminu zostana opisane w protokole.

Wobec powyzszego Zamawiajacy modyfikuje w pkt 36 SWZ Kryteria oceny ofert, kryterium pn. Czas
usuniecia awarii w przypadku zablokowania kabiny z ludzmi, jak ponizej:
Czas usuniecia awarii w przypadku zablokowania kabiny z ludzmi — wartos¢ kryterium - 20%
Punkty zostang przyznane wg nastgpujacych zasad:

— 30 minut — 0 punktéw :

— 20 minut — 10 punktéw

— 10 minut — 20 punktéw
Czas usuniecia awarii w przypadku zablokowania kabiny z ludzmi — wartos¢ kryterium - 20%
Punkty zostang przyznane wg nastgpujacych zasad:

— 60 minut — 0 punktow

— 40 minut — 10 punktéw

— 20 minut — 20 punktéw

Pytanie 7 5

Zamawiajacy w OPZ wymaga zainstalowania drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 120, natomiast w
Opisie Parametréw Techniczno-Funkcjonalnych E120. Prosimy o potwierdzenie, ze doszto do omylki
pisarskiej i Zamawiajacy wymaga drzwi o klasie odpornosci E120 wedtug normy EN81-58. Drzwi ktére
mozna znalezé na Polskim rynku sa w klasach EI 30, EI 60. W przypadku wymogu instalacji drzwi EI
120 prosimy o wskazanie konkretnego producenta takich drzwi. W warunkach krajowych, drzwi maja
spelniaé potowe odpornoéci ogniowej $ciany tworzacej strefe pozarowa tj. max. EI60. Drzwi
bezklasowe posiadaja odpornos¢ E120.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zainstalowania drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Pytanie 8

W OPZ opisujac wyposazenie kabiny, Zamawiajacy wymaga montazu sufitu podwieszanego. Montaz
w kabinie sufitu podwieszanego zwigksza ryzyko dewastacji oraz daje dostep do instalacji $wietlnej.
Zgodnie z norma PN-EN 81-71 Przepisy bezpieczefistwa dotyczace budowy i instalowania dzwig6w.
Szczegblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych. Czgs¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm
— wyklucza instalowanie sufitow podwieszanych. Prosimy o wprowadzenie wymogu zastosowania
sufitu o jednolitej konstrukcji. ‘

Odpowiedz: :

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie sufitu o jednolitej konstrukcji.
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Pytanie 9
Zamawiajgcy wymaga zainstalowania systemu kontroli dostgpu. Prosimy o podanie ponizszych
informacji:
a) Czy kontrola dostepu ma by¢ zintegrowana z istniejacym systemem ? (jezeli tak):
a. Prosba o podanie producenta istniejagcego systemu oraz typ / model oprogramowania
b. Prosba o podanie orientacyjnej dlugosci trasy kablowej do najblizszego punktu dostepowego
b) W jaki spos6b ma by¢ realizowana kontrola dostgpu — prosba o podanie algorytmu dzialania
Odpowiedz: :
Zamawiajacy dopuszcza ale nie wymaga zainstalowania systemu kontroli dostepu.

Pytanie 10

Zamawiajgcy wymaga montazu systemu odzysku energii. Jest to czynnik cenotwodrczy, ktéry naszym
zdaniem jest zbedny przy przedmiotowej inwestycji. Koszt zakupu, montazu oraz podzniejszej
eksploatacji systemu zwrotu w dzwigu 1600 kg o szeSciu przystankach, znacznie przewyzsza
oszczednos$ci zwigzane z iloScig zwrdconej energii. W nawigzaniu do powyzszego wnosimy
o dopuszczenie mozliwosci montazu dzwigu bez systemu odzysku energii.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ montazu dzwigu bez systemu odzysku energii.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postgpowania
www.bip.wszzkielce.pl nowy Zatgcznik nr 1b do SWZ — Opis parametréw techniczno-funkcjonalnych
dwigu osobowego pod nazwg ZMODYFIKOWANY Zalgcznik nr 1b do SWZ — Opis parametréw
techniczno-funkcjonalnych dzwigu osobowego.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piSmie oraz wprowadzone modyfikacje sa wiazace
i nalezy uwzglednié je w tresci skladanej oferty.

Komunikacja migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sig drogqg elektroniczng przy uzyciu miniPortalu
https://miniportal. uzp.gov.pl/ lub ePUAPu htips://epuap.gov.pl/wps/portal Ilub poczty elektronicznej
edyta.slowinska@wszzkielce.pl. Preferowany adres do korespondencji: edyta.slowinska@wszzkiélke.pl. Prosimy
o0 potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na adres edyta.slowinska@wszzkielce.pl.
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